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NOLIKUMS
1. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980, kontaktpersonas:
1.1. Par iepirkuma dokumentāciju – Iepirkumu nodaļas vadītāja Anda Čekstere; tālrunis: 67024620, fakss: 67024686
1.2. Par iepirkuma priekšmetu – Īpaša statusa objektu apsaimniekošanas nodaļas speciālists A.Meimanis, tālrunis 67356508, fakss: 67024686
2. Iepirkuma priekšmets – administratīvās ēkas Rīgā, Abrenes ielā 3 ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu apkopes pakalpojumi 
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2010/34/M-35
4. Piedāvājumi iesniedzami:
4.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2010.gada 15.novembra plkst. 16:00
4.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu
4.3. Iesniegšanas vieta – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kancelejā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV 1980
4.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 4.3.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 4.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs
4.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam

5. Piedāvājumu noformēšana:
5.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi
5.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt

5.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu

5.4. Piedāvājumam pilnībā jāatspoguļo Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasību izpilde
5.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt
6. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības:

6.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi
6.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā
6.3. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanai 

6.4. Pretendentam ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanas jomā attiecībā uz visām Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) minētajām pamatsistēmām ne mazāk kā 2 (divus) iepriekšējos gadus (2008., 2009.gads)
6.5. Pretendents nodrošina ar savu diennakts servisa dienestu (pretendenta struktūrvienība)
6.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā tas veiks civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu uz līguma darbības laiku ar atbildības limitu Ls 50 000 (piecdesmit tūkstoši latu), vienlaicīgi ar līguma parakstīšanu iesniedzot pasūtītājam polises un dokumentu, kas apliecina tās spēkā stāšanos, kopijas 
6.7. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 6.1.-6.2.punktos noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē

6.8. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs izziņu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļas noteikumiem

7. Pretendentiem jāiesniedz:
7.1. Pieteikums saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto formu
7.2. Pretendenta apliecinājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas noteikumiem 
7.3. Pretendenta apstiprināts iepriekšējos divos gados sniegto pakalpojumu saraksts, kas saistīti ar visu Tehniskajā specifikācijā minēto pamatsistēmu apkalpošanu, saskaņā ar 3.pielikumā pievienoto formu (2008., 2009.gads)
7.4. Aizpildīta Finanšu piedāvājuma forma (4.pielikums)
7.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents līguma izpildes laikā nodrošinās ar diennakts servisa dienestu, kas ir tā struktūrvienība (nevis sadarbības līgums) 
7.6. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka pretendents uzvaras gadījumā apņemas vienlaicīgi ar līguma parakstīšanu iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (saskaņā ar Nolikuma 6.6.apakšpunkta noteikumiem) un dokumentu, kas apliecina tās spēkā stāšanos, kopijas
7.7. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 7.2.punktā noteiktie apliecinājumi jāiesniedz par visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī par pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē
7.8. Informāciju par to, vai pretendents un tā piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrējušies Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanai, pasūtītājs iegūs publiski pieejamā datu bāzē (www.em.gov.lv) 
7.9. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē (www.lursoft.lv) pārbaudīs, vai pretendents un tā piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī vai Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu

8. Piedāvājuma cena un valūta:
8.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos (LVL) 

8.2. Piedāvātajā cenā jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu pilnīgu un kvalitatīvu veikšanu
9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa

10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

10.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām
10.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 7.punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajām datu bāzēm pasūtītāja iegūtās informācijas pārbaudot pretendenta atbilstību 6.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām

10.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā
10.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām
10.5. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata
10.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo
10.7. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas un citām pasūtītāja prasībām
10.8. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa
11. Iepirkuma līgums:
11.1. Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) gads no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas
11.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (5.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti
12. Pretendenta pienākumi un tiesības:

12.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju
12.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta
12.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu
12.4. Pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā
13. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

13.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem
13.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai
13.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu
13.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām
13.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums
13.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju
Nolikuma pielikumā: 

1. Pieteikuma forma (1 lapa)
2. Tehniskā specifikācija (​6 lapas)
3. Pretendenta iepriekšējo divu gadu laikā sniegto pakalpojumu saraksta forma (1 lapa) 
4. Finanšu piedāvājuma forma (1 lapa)

5. Iepirkuma līguma projekts (4 lapas)
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
N.Henkels
1.pielikums

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
Pretendents,

nosaukums 
____________________________________, 

reģ. Nr.
____________________________________,

juridiskā adrese
____________________________________,

pasta adrese (ja atšķiras)
____________________________________,

bankas rekvizīti
____________________________________


____________________________________,

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu jeb


pilnvarotā persona
____________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents: 

· piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr.VNĪ/2010/34/M-35 ”Administratīvās ēkas Rīgā, Abrenes ielā 3 ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu apkopes pakalpojumi”;

· apņemas ievērot visas pasūtītāja prasības;

· apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz _____________ (datums);

· apliecina, ka piekrīt pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs uzvaras gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

	2010.gada ___._____________


	_______________________________________

(paraksts, atšifrējums)


2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

a) ēkas inženiertehnisko sistēmu (ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes) 

ikmēneša tehniskai apkopei
1. Veikt ēkas Rīgā, Abrenes ielā 3 siltumapgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi, atbilstoši Rīgas domes 07.10.1997. noteikumiem Nr.4 „Dzīvojamo ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes noteikumi”, Rīgas domes 17.03.1998. noteikumiem Nr.10 „Ēku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskās apkopes noteikumi” u.c. spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem. 

2. Apkopes un atbildības robežas:

2.1. apkures sistēmai 
· atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežas līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot).

2.2. ūdensvada un kanalizācijas sistēmām:
· aukstā ūdens apgādes sistēmai – no ūdens piegādātāja organizācijas apkalpes un piederības robežas līdz lietotāju krāniem (tos ieskaitot);

· karstā ūdens apgādes sistēmai – no aukstā ūdens pievada noslēgarmatūras siltummezglā līdz lietotāju krāniem (tos ieskaitot);

· iekštelpu un ārējās kanalizācijas (ieskaitot lietus ūdens) sistēmai – no pieslēguma vietas sanitārtehniskajām ierīcēm (tās ieskaitot) līdz notekūdeņu savācēja organizācijas apkalpes un piederības robežai;

· iekšējās un ārējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmai – visa sistēma ieskaitot 3 hidrantus – INDUTEK-T-W un sūkņu staciju;

· naftas produktus saturošu notekūdeņu attīrīšanas iekārtai – ECO DRY-KSF-20 un tauku uztvērēju – visa sistēma ieskaitot tām piederošās 2 sūkņu stacijas;

· pagalma drenāžas sistēmai – visa sistēma, ieskaitot 2 sūkņus un akas līdz pieslēgumam pie kanalizācijas akas.

Piezīme: Apkopes un atbildības robežā neietilpst ierīces un iekārtas, kuras nomnieki ir uzstādījuši paši par saviem līdzekļiem, (piem. ,par nomnieku līdzekļiem uzstādītie ūdens boileri, trauku mazgājamās mašīnas, papildus izlietnes u.c., kas neatbilst vai netiek uzrādītas ēkas tehniskās inventarizācijas lietā).

2.3. ventilācijas sistēmai:

· ventilācijas pieplūdes-nosūces sistēmai (vēdināšanas agregāti STING-ECAA-02 sistēmām PN1-PN11, ieskaitot filtru maiņu ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos); kaloriferu siltumapgādes sistēmai (no siltuma mezgla (to ieskaitot) līdz ventilācijas agregātam (toieskaitot); gaisa dzesēšanas sistēmai – Chiller „Aquasnap”30RA240;
· ventilācijas nosūces sistēmai (N1-N21, DN1-DN5); avārijas nosūces sistēmai (ventilators CE 200-4); servera telpas dzesēšanas sistēmai (kondicionieris UT36; UU36W(INVENTER).
3. apkures sistēmu tehniskās apkopes un ikmēneša maksas ietvaros veicami sekojoši darbi:

3.1. ne retāk kā reizi mēnesī veikt ISM siltumapgādes automatizētās vadības iekārtu uzraudzību un ieregulēšanu, lai uzturētu telpu normatīvo temperatūru un nodrošināt siltumenerģijas racionālu izmantošanu dienas un nakts režīmos;  

3.2. ik gadus pirms apkures sezonas sākuma veikt sistēmas, siltuma mezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidraulisko pārbaudi;

3.3. atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana;

3.4. bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz Ls 25,00 (divdesmit piecus), t. sk. PVN, tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu;

3.5. pēc defekta vai avārijas novēršanas, informēt Pasūtītāju rakstveidā;  

3.6. siltuma mezgla iekārtu un armatūras ekspluatācija saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju (1.pielikums);

3.7. mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar 2007. gada 9.janvāra MK noteikumiem Nr. 40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība; 

3.8. iekārtu un cauruļvadu bojātā siltumizolācijas materiāla posma nomaiņa;

3.9. avāriju likvidēšana un sistēmas darbības atjaunošana ūdens noplūdes vai sistēmas darbības traucējumu gadījumā, ievērojot 3.6.punktā norādīto, t.i. ja materiālu vērtība katrā atsevišķā avārijas gadījumā nepārsniedz Ls 25,00 (divdesmit piecus), t.sk. PVN;

3.10. ikmēneša skaitītāju rādījumu nolasījumi, to fiksēšana reģistrācijas žurnālā;

3.11. veikt ierakstus reģistrācijas žurnālā par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā);

3.12. avāriju gadījumos piekļūšana saviem spēkiem bojātajam apkures sistēmas cauruļvada posmam;

3.13. pilnībā atbildēt par kārtību un tīrību siltummezgla telpā;

4. Ēku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskās apkopes un ikmēneša maksas ietvaros veicami sekojoši darbi:
4.1. ēkas, t.sk. visu sanitārtehnisko mezglu, virtuvju u.c. ūdens ņemšanas un kanalizācijas ūdeņu savākšanas vietu apsekošana ne retāk kā reizi mēnesī, lai novērstu ūdens noplūdi ventiļos un krānos, ūdensmaisītājos, skalojamās kastēs u.c. ierīcēs;

4.2. periodiskas ūdens ievada skaitītāja, kā arī ēkās uzstādīto karstā un aukstā ūdens kontrolskaitītāju apskates, kontrolējot un sekojot skaitītāju atkārtotai pārbaužu veikšanai paredzētajā laikā;

4.3. normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana ēkas karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmā;

4.4. ievada skaitītāju un kontrolskaitītāju, kuru uzstādīšanu apmaksājis Pasūtītājs, verificēšana, saskaņā ar 2007.gada 9.janvāra MK noteikumiem Nr. 40 „”Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”;

4.5. ēkas nomnieku u.c. uzstādīto kontrolskaitītāju uzstādīšanas pārbaude un noplombēšana;

4.6. bojāto vai nefunkcionējošo ūdens skaitītāju, sūkņu, ierīču u. c. nomaiņa pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 25,00 (divdesmit piecus), t. sk. PVN, tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu;  

4.7. sistēmas periodiska apskate un noplūžu likvidēšana;

4.8. aizsērējumu likvidēšana ūdensvada tīklos un kanalizācijas tīkla cauruļvados, kanalizācijas nosēdakās (neatkarīgi no aizsērējušā posma garuma);

4.9. uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude, regulēšana un uzturēšana darba kārtībā. Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudi veikt saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un 2008.gada 2.maija noteikumiem Nr.60;

4.10. uzstādīto ventiļu un iekārtu pārbaude un profilaktiskais remonts;

4.11. bojāto noslēgventiļu nomaiņa ūdensapgādes sistēmā;

4.12. avāriju likvidēšana un sistēmas darbības atjaunošana ūdens noplūdes vai sistēmas darbības traucējumu gadījumā, ievērojot 4.6.punktā norādīto, t.i., ja materiālu vērtība katrā atsevišķā avārijas gadījumā nepārsniedz Ls 25,00 (divdesmit piecus), t.sk. PVN.

4.13. ikmēneša skaitītāju rādījumu nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā, iesniegšana pakalpojumu sniedzējam;

4.14. pēc avāriju likvidēšanas applūdušo telpu atbrīvošana no ūdens, atkritumiem u.c.

4.15. cauruļvadu bojātā siltumizolācijas materiāla posma nomaiņa;

4.16. pēc defekta vai avārijas novēršanas, informēt Pasūtītāju rakstveidā;  

4.17. avāriju gadījumos piekļūšana saviem spēkiem bojātajam ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas cauruļvada posmam.

5. Ventilācijas sistēmas tehniskās apkopes un ikmēneša maksas ietvaros veicami sekojoši darbi:
5.1. ventilācijas sistēmu gaisa filtru nomaiņa ne retāk kā reizi trijos mēnešos, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

5.2. veikt ventilācijas sistēmu ieregulēšanu, nodrošinot normatīvo gaisa apmaiņu un temperatūru visās telpās;

5.3. vienu reizi gadā veikt kaloriferu siltumapgādes sistēmas hidraulisko pārbaudi;

5.4. ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa;

5.5. bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u.c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz Ls 25,00 (divdesmit latu) t.sk. PVN, tos sedz Pasūtītājs, vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu;

5.6. veikt sistēmu ekspluatāciju saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas, montāžas organizācijas un energopiegādātājorganizācijas izstrādātajām instrukcijām un citu dokumentāciju, kā arī izmantojot pieredzi līdzīgu sistēmu, iekārtu un ietaišu ekspluatācijā un tehniskajā apkopē;

5.7. mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar 2007.gada 9.janvāra MK noteikumiem Nr. 40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība; 

5.8. iekārtu un cauruļvadu bojātā siltumizolācijas materiāla posma nomaiņa;

5.9. Uzņēmēja servisa dienests veic ikmēneša patstāvīgu datu uzturēšanu par sniegto pakalpojumu apjomu šā līguma ietvaros (t.sk. Pasūtītāja vai ēku nomnieku pretenzijas un to novēršana (bojājuma zona, laiks, kad pretenzija saņemta; laiks, kad tā novērsta, t.sk. konkrēti kas izdarīts). Pēc avāriju un nopietnu bojājumu novēršanas nekavējoties rakstveidā ziņot Pasūtītājam par darbu pabeigšanu;

5.10. avāriju gadījumos piekļūšana saviem spēkiem bojātajam sistēmas posmam;

5.11. pilnībā atbildēt par kārtību un tīrību ventilācijas agregātu telpā;

5.12. uzraudzība par racionālu enerģijas izlietošanu un taupību;

5.13. nodrošināt ventilācijas sistēmu ekspluatāciju atbilstoši spēkā esošajiem ugunsdrošības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

6. Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu avāriju gadījumos tehniskās apkopes veicēja pienākums ir ne ilgāk kā vienas stundas laikā (jebkurā diennakts laikā) ierasties apkalpojamā objektā pēc Pasūtītāja vai nekustamā īpašuma nomnieka izsaukumiem, nekavējoties uzsākt avārijas novēršanas darbus un pabeigt tos iespējami īsākā laikā. Pēc avārijas novēršanas nekavējoties veikt sistēmas darbības atjaunošanu. 

7. Ja objektīvu (darbietilpīgi sistēmas darbības atjaunošanas darbi) apstākļu dēļ nekavējoties (24 stundu laikā) nav iespējams veikt sistēmas darbības atjaunošanu, Uzņēmējs par radušos situāciju informē Pasūtītāju un saskaņo tālāko rīcību:

7.1. Ja Pasūtītājs, izvērtējot situāciju, ir pieņēmis lēmumu uzticēt inženiertehniskās sistēmas darbības atjaunošanas darbus Uzņēmējam, Uzņēmējs nekavējoties uzsāk darbus un saskaņo veicamo darbu pamata apjomus un izmaksas (sastādot sistēmas darbības atjaunošanas aktu);

7.2. Pēc avārijas novēršanas darbu veikšanas Pasūtītājam ir tiesības sistēmas darbības atjaunošanas darbus uzticēt citam Uzņēmējam.

8. Sistēmas darbības atjaunošanas darbu izmaksas nosakāmas atbilstoši izmantotajai tehnoloģijai, pielietotajiem mehānismiem, laika normām saskaņā ar būvniecības izmaksu katalogu un sarežģītības koeficientam (saskaņā ar 7.1.punktā minēto sistēmas darbības atjaunošanas aktu). Izlietoto materiālu cenām ir jābūt ekonomiski pamatotām.

9. Savlaicīgi ziņot Pasūtītajam par problēmām, kuras nav novēršamas ikmēneša tehniskās apkopes ietvaros.

b) Elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu ikmēneša tehniskajai apkopei
1. Elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu tehniskās apkopes darbu veikt saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un MK noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, darba un ugunsdrošības, iekārtu ražotāju ekspluatācijas prasībām un tehnisko izpilddokumentāciju.

2. elektroietaišu līdz 1KV tehniskās apkopes darbus, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.413 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, Latvijas būvnormatīviem LBN-401 ”Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi” un LBN-402 „Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi", Latvijas standartiem LVS, energostandartiem LEK, darba drošības un ugunsdrošības prasībām. 

3. Apkopes un atbildības robežas:

elektroapgādes sistēmai: 

3.1. iekšējiem elektrotīkliem un ietaisēm atbildības robežās no “Rīgas elektrotīkli” apkalpes un piederības robežas līdz elektroaprīkojuma pievienojuma kontaktiem;

3.2. pagalma teritorijas apgaismojuma sistēmai atbildības robežās no “Rīgas elektrotīkli” apkalpes un piederības robežas līdz gaismas ķermeņiem (tos ieskaitot);

3.3. ugunsdzēsības sūkņu, vājstrāvu iekārtu, avārijas un apgaismojuma bezpārtraukuma barošanas iekārtai – (UPS) DIGYS 20KVA. (atbildības robežas – visa iekārta). 

3.4. vājstrāvu sistēmām (atbildības robežas – visa sistēma):

3.5.  video novērošanas sistēmai – 34PAL/CCIR;

3.6. video sarunu sistēmai – AUDICO 

3.7. ugunsdzēsības signalizācijai – PHOTEIN CONTROL PAI 2004

3.8. apsardzes signalizācijai – EFF;

3.9. ieeju piekļūšanas kontroles sistēmai (bezkontakta kartes, durvju vadības modulis ASC-1) (ieskaitot automātiskās durvis – DORMA ES90EC un gaisa aizkarus Frico AC 205 un vārtus);

3.10. balss izziņošanas sistēmai – AUDICO FORTE RACK system;

3.11. stacionārajam metāldetektoram – RUBIKON 

3.12. datoru tīkla, telefonu centrāles, vizuālās informācijas un videonovērošanas sistēmu garantētās elektrobarošanas iekārtai – (UPS) APC Silcon DP38E 80KVA  

3. Tehniskās apkopes darbos jāizmanto LR sertificēti materiāli un sertificēts tehniskais personāls; visiem darbiniekiem jābūt apgādātiem ar nepieciešamajiem materiāli – tehniskajiem resursiem: instrumentiem, darba apģērbu ar uzņēmuma logo, sakaru līdzekļiem; jāveic ikmēneša tehniskās apkopes darbi pēc grafika un attiecīgas informācijas saņemšanas no Pasūtītāja, operatīvi nosūtot mobilo grupu defektu vai avārijas situācijas likvidācijai.

4. Ēku elektrotīklu tehniskās apkopes un ikmēneša maksas ietvaros veicami sekojoši darbi:
4.1. veikt savlaicīgu elektroiekārtu remontu, ko nosaka "Elektroietaišu lietošanas noteikumi" 6.papildinātais izdevums, un profilaktiskās pārbaudes pēc savstarpēji saskaņota grafika atbilstoši LR energostandartam LEK 025;

4.2. veikt elektrotehniskos mērījumus objektos atbilstoši LR energostandartam LEK 025 un LEK Licencēšanas biroja lēmumam Nr.3008- 2001;

4.3. savlaicīgi informēt lietotājus par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem, to iemesliem un operatīvi rīkoties, lai iespējami ātrāk to atjaunotu; 

4.4. pēc Pasūtītāja un nomnieka izsaukumiem savlaicīgi ierasties apkalpojamā ēkā, informēt lietotājus par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem, to iemesliem un novēršanas termiņiem, operatīvi rīkoties, lai iespējami ātrāk to atjaunotu;

4.5. Uzņēmēja servisa dienests veic regulāru inženiertehnisko sistēmu un to elementu pārbaužu un apsekošanas reģistru un to dokumentācijas papildināšanu. Pēc defekta vai avārijas novēršanas rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

4.6. veikt regulāru patērētās enerģijas uzskaites kontroli, 1 reizi mēnesī (līdz katra mēneša 30.datumam) iesniegt elektroenerģijas patēriņa uzskaites rādījumu atskaiti;

4.7. veikt regulāru elektroietaišu tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, par atsevišķu samaksu, sagatavojot nepieciešamā apjomā (skice, projekts, tāme) tehnisko dokumentāciju;

4.8. nepieļaut nelikumīgu elektroenerģijas lietošanu un apakšlietotāju pieslēgumus pie Pasūtītāja elektroietaisēm;

4.9. reizi ceturksnī, atbilstoši LEK energostandartam, veikt elektrosadaļu apkopi (tīrīšanu no putekļiem un liekiem priekšmetiem);

4.10. regulāri mainīt bojātās un izdegušās spuldzes teritorijā, materiālu – spuldžu un darba izmaksas iekļaujot apkopes izmaksās; darbu izpildes termiņš 1 - 2 dienas no ziņojuma saņemšanas brīža;

4.11. regulāri salabot vai nomainīt bojātos sienas kontaktus, slēdžus, aizsardzības automātus un drošinātājus 1 dienas laikā no ziņojuma saņemšanas brīža;

4.12. nodrošināt tehnisko un operatīvo dokumentāciju, atbilstoši Latvijas standartiem LVS, energostandartiem LEK, t.sk. uz elektrosadales skapjiem uzlīmes ar Uzņēmēja servisa dienesta telefona numuru, kā arī savlaicīgi atjaunot ēkai iekšējo tīklu shēmas;

4.13. nodrošināt savlaicīgu Uzņēmēja atbildīgā pārstāvja dalību izmeklēšanai ugunsgrēku, avāriju un nelaimes gadījumos elektroietaisēs;

4.14. 2 reizes gadā kontrolēt automātu un drošinātāju atbilstību patēriņa slodzēm;

4.15. kontrolēt atļautās slodzes un elektroenerģijas lietošanas nosacījumus.

5. Ikmēneša maksas ietvaros bojātās vai nefunkcionējošās iekārtas, aprīkojums, ierīces u.c. jānomaina pret analogu, (ja materiālu vērtība pārsniedz Ls 25,00 (divdesmit piecus), t.sk. PVN, tos sedz Pasūtītājs, vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu;

6. Ikmēneša maksas ietvaros jāveic avāriju likvidēšanas un avārijas situāciju novēršanas darbus ievērojot 6.punktā noteikto, t.i., ja materiālu vērtība katrā atsevišķā avārijas gadījumā nepārsniedz Ls 25,00 (divdesmit piecus), t.sk. PVN

7. Sistēmas darbības atjaunošanas darbu izmaksas nosakāmas atbilstoši izmantotajai tehnoloģijai, pielietotajiem mehānismiem, laika normām saskaņā ar būvniecības izmaksu katalogu un sarežģītības koeficientam (saskaņā ar 7.1.punktā minēto sistēmas darbības atjaunošanas aktu). Izlietoto materiālu cenām ir jābūt ekonomiski pamatotām.

SILTUMMEZGLA EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA
1.
Reizi mēnesī jāpārbauda filtru tīrība (to var veikt, atslēdzot elektroenerģijas padevi sūknim, noslēdzot siltuma vai ūdens padevi siltummezglam un, atskrūvējot filtra tukšošanas skrūvi).

2.
Vismaz četras reizes gadā jāveic pilna filtra revīzija.

3.
Četru mēnešu laikā visi lodveida krāni, vismaz vienu reizi jāatver un jāaizver (jāizkustina).

4.
Divas reizes gada laikā no siltummaiņa jānoņem izolācija un vizuāli jāpārliecinās vai siltummainis nav bojāts.

5.
Pēc elektrības padeves pārtraukuma jāsalīdzina automātikas pulkstenis ar astronomisko laiku. (Ja nesakrīt, tad jāveic automātikas pārprogrammēšana).

6.
Palaižot apkures un karstā ūdens cirkulācijas sistēmas, kā arī vienu reizi divos mēnešos, jāveic sūkņa kontrolatgaisošana.

7.
Palaižot apkures sistēmas, kā arī vienu reizi divos mēnešos jāveic automātikas regulējošo vārstu bīdstieņu pilna kustības amplitūda rokas režīmā.

8.
Apkures sistēmas darba spiediens - līdz 4bar pie ieslēgta cirkulācijas sūkņa.

9. Ar elektrības pārslēdzēju palīdzību nodrošināt apkures sūkņiem sekojošu režīmu mēnesi strādā sūknis Nr.1, otru mēnesi – sūknis Nr.2.

10. Sekot izplešanās trauku maksimālajam darba spiedienam.

11.
Aukstā ūdens padeves pazušanas gadījumā, nekavējoties atslēgt spriegumu karstā ūdens recirkulācijas sūknim.

12. Kategoriski aizliegts darbināt apkures sistēmu cirkulācijas sūkņus, ja spiediens sistēmās mazāks par 2.5bar!

13. Automātikas elektronisko vadības bloku ekspluatāciju veikt stingri saskaņā ar šīs automātikas lietošanas rokasgrāmatām.

14. Apkures sistēmām jābūt uzpildītām ar siltumnesēju (pmin = 2.5bar) visu laiku, jo vasaras periodā, vienu reizi nedēļā, notiek cirkulācijas sūkņu kontrolpalaišana. Apkures sistēmas remonta un tukšošanas gadījumā, ar barošanas slēdžiem atvienot spriegumu iepriekšminētajiem sūkņiem.

15. Apkures cirkulācijas sūkņu un karstā ūdens recirkulācijas sūkņa ekspluatāciju veikt stingri saskaņā ar "Sūkņu uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju"

3.pielikums
Pretendenta iepriekšējo divu gadu laikā sniegto pakalpojumu saraksts, 
kas saistīti ar visu Tehniskajā specifikācijā minēto pamatsistēmu apkalpošanu 
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4.pielikums

Finanšu piedāvājums
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	Piedāvātā cena mēnesī (LVL)

	1.
	Apkures sistēma:
	

	2.
	Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas:
	Nav jāuzrāda

	2.1.
	Aukstā ūdens apgādes sistēma
	

	2.2.
	Karstā ūdens apgādes sistēma
	

	2.3.
	Iekštelpu kanalizācijas sistēma
	

	2.4.
	Iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma
	

	2.5.
	Naftas produktu saturošu notekūdeņu attīrīšanas iekārta
	

	2.6.
	Pagalma drenāžas sistēma
	

	3.
	Ventilācijas sistēmas:
	Nav jāuzrāda

	3.1.
	Ventilācijas pieplūdes–nosūces sistēma; kaloriferu siltumapgādes sistēma, gaisa dzesēšanas sistēma
	

	3.2.
	Ventilācijas nosūces sistēma; avārijas nosūces sistēma; servera telpas dzesēšanas sistēma
	

	4.
	Elektroapgādes sistēmas:
	Nav jāuzrāda

	4.1.
	Iekšējie elektrotīkli un ietaises
	

	4.2.
	Pagalma teritorijas apgaismojuma sistēma
	

	4.3.
	Ugunsdzēsības sūkņu, vājstrāvu iekārtu, avārijas un apgaismojuma bezpārtraukuma barošanas iekārta (UPS)
	

	5.
	Vājstrāvu sistēmas:
	Nav jāuzrāda

	5.1.
	Video novērošanas sistēma
	

	5.2.
	Video sarunu sistēma
	

	5.3.
	Ugunsdzēsības signalizācija
	

	5.4.
	Apsardzes signalizācija
	

	5.5.
	Ieeju piekļūšanas kontroles sistēma
	

	5.6.
	Balss izziņošanas sistēma
	

	5.7.
	Stacionārais metāla detektors
	

	5.8.
	Datoru tīkla, telefonu centrāles, vizuālās informācijas un videonovērošanas sistēmu elektrobarošanas iekārta (UPS)
	

	
	Kopējā cena mēnesī (bez PVN)
	

	
	PVN
	

	
	Kopējā cena mēnesī (ar PVN)
	

	
	Kopējā līgumcena (kopējā cena mēnesī (bez PVN) x 12) (bez PVN) 
	

	
	PVN
	

	
	Kopējā līgumcena ar PVN
	


5.pielikums

Projekts

LĪGUMS Nr. ________________

(objekts: administratīvā ēka Abrenes ielā 3, Rīgā
kadastra Nr. 0100 040  0155)

Rīgā, 
2010.gada ___.___________

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003294758 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes locekļi Agris Balodis un Inese Odiņa-Laizāne, kurus uz 2009. gada 5 augusta valdes lēmuma Nr.776 pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes loceklis Agris Balodis, no vienas puses, 

un 

________________ , vienotais reģistrācijas Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kuru saskaņā ar __________ pārstāv __________________ ______________, no otras puses, 

(Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk tekstā – Puses), pamatojoties uz iepirkuma ”Administratīvās ēkas Rīgā, Abrenes ielā 3 ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu apkopes pakalpojumi” ar identifikācijas Nr. VNĪ/2010/34/M-35 rezultātiem, noslēdz doto līgumu, turpmāk – Līgums, par zemāk minēto

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt administratīvās ēkas Rīgā, Abrenes ielā 3, turpmāk – Objekts, ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu apkopes pakalpojumus (sistēmas, to atbildības robežas un veicamie darbi norādīti Tehniskajā specifikācijā – Pielikums Nr.1), turpmāk - Pakalpojumi.

1.2. Visi Pakalpojumi sniedzami labākajā kvalitātē, Pasūtītāja noteikto prasību un termiņu ietvaros, saskaņā ar visiem spēkā esošiem normatīviem aktiem, kā arī darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.

1.3. Pakalpojumu sniegšanas termiņš ir sākot no 2010.gada ___.__________ līdz 2011.gada ___.___________ ieskaitot.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Kopējā cena, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājam par mēneša laikā pilnīgi un atbilstošā kvalitātē sniegtiem Pakalpojumiem, saskaņā ar Izpildītāja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu (Pielikums Nr.2) ir Ls ________ (___________), PVN 21% Ls ________, kas kopā sastāda Ls ______ (____________).

2.2. Izpildītājs izraksta rēķinu, kurā norāda maksu par iepriekšējā mēneša laikā sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 2.1. punkta noteikumiem. 

2.3. Pamats rēķina izrakstīšanai ir Pakalpojumu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akts, kurā Izpildītājs norāda visus iepriekšējā mēneša laikā sniegtos Pakalpojumus, maksu par konkrētajā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī kopējās izlietoto materiālu izmaksas saskaņā ar Pielikuma Nr.1 a) sadaļas 3.4., 4.6. un 5.5. punktiem un b) sadaļas 6. punktu, un kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz nākošā mēneša piektajam datumam. Pasūtītājs pieņemšanas-nodošanas aktu apstiprina 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas, vai arī minētajā termiņā sniedz Izpildītājam pamatotas pretenzijas. 

2.4. Līguma 2.2.punktā minēto rēķinu Pasūtītājs apņemas apmaksāt, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kurā ir veikts pārskaitījums uz Izpildītāja bankas kontu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

3.1.1. regulāri un pienācīgā kvalitātē izpildīt visus Pielikumā Nr.1 uzskaitītos Pakalpojumu sniegšanas ietvaros veicamos darbus;

3.1.2. veikt pilnībā visu Pakalpojumu apjomu katras sistēmas, iekārtas un ietaises ekspluatācijai un tehniskajai apkopei saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas, montāžas organizācijas un energopiegādātāja organizācijas izstrādātās instrukcijas un citas tehniskās dokumentācijas prasībām, kā arī izmantojot pieredzi līdzīgu sistēmu, iekārtu un ietaišu ekspluatācijai, tehniskajai apkopei un remonta darbu veikšanai;

3.1.3. sniedzot Pakalpojumus, ievērot normatīvo aktu noteikumus, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;

3.1.4. Pakalpojumus sniegt, nodrošinot netraucētu Objekta nomnieka darbību;

3.1.5. saskaņot ar Pasūtītāju un Objekta nomnieku Pakalpojumu sastāvā ietilpstošo darbu veikšanas laiku, ja ir nepieciešams veikt darbus, kas var apgrūtināt nomnieka darbību;

3.1.6. vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu rakstveidā paziņot Pasūtītājam kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, faksa un tālruņa numuru defektu paziņošanai, avāriju un to seku likvidēšanas gadījumiem Pielikumā Nr.1 minētajām sistēmām (24 stundas diennaktī), kā arī nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām šajā apakšpunktā minētajā informācijā;

3.1.7. vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu rakstveidā paziņot Pasūtītājam ar rakstveida rīkojumu noteikto atbildīgo personu par elektrosaimniecību, kā arī nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām šajā apakšpunktā minētajā informācijā;

3.1.8. uzņemties pilnu atbildību par visām Pielikumā Nr.1 minētajām sistēmām saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.1.9. vienlaicīgi ar līguma parakstīšanu iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas par tā darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu uz visu Līguma darbības laiku ar atbildības limitu Ls 50 000 (piecdesmit tūkstoši latu) polises kopiju un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot abu minēto dokumentu oriģinālus); 

3.1.10. nepieļaut nelikumīgus pieslēgumus Līguma Pielikumā Nr.1 minētajām sistēmām;

3.1.11. nekavējoties ziņot Pasūtītājam (ar Pasūtītāju saskaņotā formā) par pieteikto defektu un avāriju novēršanu;

3.1.12. nodrošināt 2 (divu) gadu garantiju visiem Pakalpojumu sniegšanas laikā veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem;

3.1.13. ievērot darba drošības noteikumus, sniedzot Pakalpojumus. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kuras iestājas minēto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā.
3.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

3.2.1. savlaicīgi sniegt Izpildītājam visas nepieciešamās ziņas par Objektu;

3.2.2. nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Objektā, tajā skaitā palīgtelpās (pagrabā, bēniņos, u.c.) Pakalpojumu sniegšanai;

3.2.3. informēt Izpildītāju par Objektā konstatētajiem defektiem Pielikumā Nr.1 minētajās sistēmās, vienlaicīgi norādot personu, kurai jāpaziņo par defekta novēršanu saskaņā ar Līguma 3.1.11.punkta noteikumiem;

3.2.4. veikt apmaksu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 2.sadaļas noteikumiem;

3.2.5. ja kāda no Pielikumā Nr.1 minētajām sistēmām konkrētajā mēnesī nav bijusi darba kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par konkrētās sistēmas apkalpošanu (saskaņā ar Pielikumu Nr.2).

4. Pušu atbildība

4.1. Izpildītājam jāatlīdzina Pasūtītājam un/vai trešajām personām jebkurus izdevumus un/vai zaudējumus, kuri tā vainas dēļ nodarīti Līguma izpildes laikā.

4.2. Par Līguma 2.4. punktā noteiktā samaksas termiņa kavējumu, Pasūtītājus maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā neapmaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

4.3. Par Pakalpojumu ietvaros izpildāmo darbu (saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1) neveikšanu vai nekvalitatīvu veikšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru konstatēto gadījumu. Par katru konstatēto Līguma pārkāpumu Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju.

4.4. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 3.1.10.punkta noteikumus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 10 (desmit lati) apmērā par katru konstatēto gadījumu. Par katru konstatēto Līguma pārkāpumu Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju.

4.5. Līguma 4.3. un 4.4. punktos minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no ikmēneša samaksas Izpildītājam.

4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no visu ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgas izpildes.

5. Līguma spēkā esamība un Līguma izbeigšanās

5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.
5.2. Pusēm vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms termiņa jebkurā laikā.

5.3. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.sadaļā noteiktos maksājumus ilgāk par 2 mēnešiem, ar nosacījumu, ka minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

5.4. Pasūtītājs var vienpusēji bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu Izpildītājam, un Izpildītājam ir jāatlīdzina visi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi, ja:

5.4.1. Izpildītājs Pakalpojumu ietvaros veicamos darbus neveic vispār vai dara to nepienācīgā kvalitātē saskaņā ar Pielikuma Nr.1 un/vai Līguma noteikumiem;

5.4.2. Izpildītājs vairākkārtīgi (vismaz 2 reizes) nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma Pielikuma Nr.1 a) sadaļas 6. punkta nosacījumus.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma atkāpties no Līguma, paziņojot to Izpildītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms līguma pārtraukšanas, ja Pasūtītājam zudusi nepieciešamība saņemt Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus. 

5.6. Ja Izpildītājs neveic apdrošināšanu saskaņā ar Līguma 3.1.9.punkta noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības veikt minēto apdrošināšanu uz Izpildītāja rēķina, visus šajā sakarā radušos izdevumus atskaitot no samaksas Izpildītājam.

6. Citi noteikumi

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties pēc šādu apstākļu iestāšanās (bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā) ir par to jāziņo otrai Pusei, iesniedzot arī kompetentas iestādes izsniegtu izziņu ar minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

6.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti.

6.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.
6.4. Šis Līgums ir sastādīts un iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Iepirkuma Nolikuma noteikumus.

6.5. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Izpildītājam, bet divi – Pasūtītājam. Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

6.5.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija (6 lapas);

6.5.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums/tāme (_____ lapas).
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