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Par jautājumiem par nolikumu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/34/AK-2)
         Atklāta konkursa ”Nekustamo īpašumu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 15 apsaimniekošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/34/AK-2) iepirkuma komisija sniedz atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem:

1. 
Lūdzam apstiprināt, ka kopējais ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu skaits objektos atbilst Tabulā Nr.1 norādītajam. Tāpat lūdzam apstiprināt, ka finanšu piedāvājums ir jāsagatavo ņemot vērā tabulā Nr.1 norādīto tehnisko apkopju (turpmāk tekstā – TA) periodiskumu:
	
	Iekārtu skaits
	Apkopju skaits

	AHU – gaisa apstrādes iekārtas
	18
	TA- 4x gadā

	P – pieplūdes
	5
	TA- 2x gadā

	N – nosūces
	53
	TA- 2x gadā

	DN – dūmu nosūces
	14
	TA- 2x gadā

	DP – dūmu pieplūdes
	18
	TA- 2x gadā

	Čilleris
	12
	TA- 4x gadā

	Precīzie kondicionieri
	72
	TA- 4x gadā

	Fankoili
	478
	TA- 2x gadā

	Dry-cooler
	2
	TA- 2x gadā

	SPLIT tipa kondicionieri
	11
	TA- 4x gadā

	
	683


A. 
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.

2. 
Lūdzam apstiprināt, ka kopējais rezervētās barošanas iekārtu skaits objektos atbilst Tabulā Nr.2 norādītajam. Tāpat lūdzam apstiprināt, ka finanšu piedāvājums ir jāsagatavo ņemot vērā tabulā Nr.2 norādīto tehnisko apkopju (TA) periodiskumu:
	
	Iekārtu skaits
	Apkopju skaits

	Dīzeļģenerators. Jauda = 750 kW
	2
	Darbības pārbaude – 1x mēnesī TA – 4x gadā

	Dīzeļģenerators. Jauda = 350 kW
	1
	Darbības pārbaude – 1x mēnesī TA – 4x gadā

	Automātiskās rezervēšanas iekārtas – UPS. Jauda = 150 kW
	14
	TA- 2x gadā


A.
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.

3. 
Lūdzam sniegt informāciju par apkalpojamo galveno un starpsadaļu skaitu objektos?
A. 
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.
4. 
Lūdzam sniegt informāciju par apkalpojamo ugunsdrošības signalizācijas sistēmas paneļu, elektro barošanas bloku, dūmu optisko signāldevēju, siltuma signāldevēju, rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīču, ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīču un adrešu moduļu skaitu objektos?

A.
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.

5. 
Lūdzam sniegt informāciju par apkalpojamo iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu, norādot kopējo sekojošu iekārtu skaitu objektos: elektromagnētiskie aizbīdņi; ugunsdzēsības sūkņi ar elektrodzinēju; sūkņu vadības skapi; elektrisko aizbīdņu vadības skapi; ugunsdzēsības skapji (ugunsdzēsības krāni ar stobriem un šļūtenēm)?

A. 
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.

6. 
Lūdzam norādīt kopējo ugunsdzēšamo aparātu skaitu objektos? Vai ugunsdzēšamo aparātu ikgadējā pārbaude un uzpildīšana ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā?

A.
Kopējais ugunsdzēšamo aparātu skaits objektos ir 450 gabali, ikgadējā pārbaude un nepieciešamā uzpildīšana ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

7. 
Lūdzam sniegt informāciju par apkalpojamo gāzes ugunsdzēsības sistēmu objektā, norādot kopējo sekojošu iekārtu skaitu objektā; gāzes ugunsdzēsības sistēmas signalizācijas pults SIGMA; atkārtotāja pults SIGMA-XT; dūmu optiskie signāldevēji; gaismas un skaņas signalizatori, gaismas signalizatori; slāpekļa baloni?

A. 
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.

8. 
Lūdzam apstiprināt, vai filtru izmaksām ir jābūt iekļautām piedāvājumā norādāmajā fiksētajā pakalpojumu cenā mēnesī? Ja jā – lūdzam norādīt, cik reizes gadā fiksētajā cenā ir jāparedz veikt filtru maiņa objektā esošajām iekārtām (piemēram – fiksētajā piedāvājumā nepieciešams iekļaut filtru maiņu visām objektā esošajām iekārtām vienu reiz gadā. Atkārtota filtru maiņu gada laikā tiek veikta pēc nepieciešamības, saskaņojot atsevišķu piedāvājumu).
A.
Filtru izmaksas nav jāiekļauj piedāvājumā norādāmajā cenā, filtru nomaiņa jāveic atbilstoši ventilācijas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem. Filtru izmaksu piedāvājums ir jāsaskaņo ar Sabiedrību pirms to nomaiņas.

9. 
Lūdzam norādīt ik mēnesi nolasāmo skaitītāju skaitu (elektrības, ūdens, siltuma) objektos.
A. 
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.

10. 
Lūdzam apstiprināt, ka objektos kopā ir 9 siltummezgli (katrā siltummezglā – 3 siltummaiņi, 2 izplešanās tvertnes); 20 gaisa aizkari un apmēram 2460 konvektori.
A.
Ieinteresētajam piegādātājam nepieciešamo informāciju iespējams iegūt uz vietas objektā, to apsekojot, un iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 
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